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Tato technickd pravidia obsahuji 13 dale uvedenych Easti:
Obecna ustanoveni;

Bezpednost a ochrana zdravi pfi préci. PoZarni ochrana;
Plynovoedy a plipojky s pletlakem do 4 bar vietng;

Plynovody a plipoiky s pletlakem nad 4 bar do 40 bar wbetng;
Plynowvody a pfipojky s pletlakem nad 40 bar do 100 bar wietné;
Regulatni stanice;

Komgpresni slanice;

MEfici stanice;

Ochrana prodi korogi;

Podzemni zdsobniky plynu;

Odorizace plynu:

Pohatovosing sluZba;

Citovani a souvisejici pledpisy.
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MNAHRAZENI PREDCHOZICH PREDPISO

Tato technickd pravidla jsou kongolidovanym znénim TPG 205 01, obsahujicin Zménu 1, platnou od 1. 12, 2014,
Zménu 2, platnou od 1. 8. 2015, Zménu 3, platnou od 1. 1. 2017, Zménu 4, plainou od 1. 1. 2018 a Zménu 5,
schnwidilenou a platnou soutasng s limio Znénim.

Tato technické pravidia reaguji na poladavky zakona & 438/2000 Sb. (energeticky zakon), zakoniku price,
zékona o poZérmi ochrané a pfedpisd stitni bafiské spravy. V souladu se stanoviskem SUIP &), 11611 40006/431
ze dne 11. kvéina 2006 zpracovévaji problematiku il provadsni provoznich revizi, Tato lachnickd pravidla
upiesfiuji 16 obsah odbormych zplsobilosti k Einnostam spojenych s vwkonem licencovamych Einnosti plepravni
a distribuinich spolenosti a provozovateld podzemnich zésobnikd plynu.

V technickjch pravidiech je zaveden a popsan zplsob zajisténi Gdriby plynarenského zafizeni (PZ) podie tech-
nického stavu a provoznich podminek, ktery tvoli moZnou alternative ke stdvajicimu zpisobu Gdriby PZ podie
peyné stanovenyeh Ihil zakladnich Sinnosti. PoRadavky a podminky pro zajisfowvini driby PZ podie technického
slavu a provoznich podminek jsou stanoveny pro plynovody a plipojky & pletlakem do 4 bar vEetné a pro megu-
lagni stanice viech takovych hiadin a jsou uvedeny v Casti Il a V1. Zakladni principy Gdriby PZ a souvisejici
pojmy s nové zavedenymi zplsoby Gdriby jsou uvedeny v Casti |,

Udelem tEchio technickych pravidel je Gfinnd pomoc plyndrenskym podnikatelom reakzoval opliméini systém
ddriby PZ, vieind poladavkd plynoucich z obecné zévaznych pravnich pfedpisd pro zajiSténi bezpegného
& spolehliveho provozu plynarenskych zafizeni.

Tato technickd pravidla jsou relevantni pro provozovatele plepravni a distibunich soustav a podzemnich
zasobnikil.

Pravidla byla projednana s dotfenymi orgény statni spravy a organizacemi zabyvajicimi se danou problematikou
a vztahuji se pouze na plepravni a distribudni soustavy v odvityi phynarenstyi,

V Praze dne 31. 10, 2018
Tato pravidla plati od 1, 1. 2019

Cesky plyndrensky svaz
vasdeny u Méstského soudu v Praze

pod spisowou znadkou L 1250

3 Flatnasl od 1. 1. 2008
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